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1. ALLGEMEINES / ZIEL UND ZWECK

Der Gemeinderat der Gemeinde Neukirchen hat in der Sitzung am 07.04.2025 die Einleitung des
Verfahrens zur Anderung des Flichenwidmungsplanes sowie des értlichen Entwicklungskonzeptes
beschlossen.

Die Windkraft Simonsfeld AG und die oekostrom Produktions GmbH beabsichtigen im Bereich
Lachforst an der nordlichen Grenze zur Gemeinde Braunau am Inn 2 Windkraftanlagen zu errichten.

Das vorliegende Dokument beinhaltet die Betrachtung und Beurteilung des Vorhabens aus
feuerwehrtechnischer Sicht.

Die folgenden Beurteilungen wurden lediglich auf Basis von den vorliegenden Unterlagen sowie
etablierten Richtlinien fir die Gefahrdungsbeurteilung durchgefiihrt. Es ist kein Lokalaugenschein
erfolgt. Die Beschaffenheit des Untergrunds, sowie Wege, StralRen und Pfade wurden dabei aktuell
nicht bericksichtig weshalb es zu Abweichungen kommen kann, die die Umsetzung und Machbarkeit
erschweren oder sogar unmoglich machen.

Aufgrund fehlender gesetzlicher und technischer Unterlagen die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
vorliegen kdnnen wir uns aktuell nur auf die moglichen, vorhandenen Unterlagen anderer
Dienststellen mit dhnlichen Anforderungen stiitzen. Des Weiteren wurde die Expertise des
Landesfeuerwehrverbandes in dieser Stellungnahme mit abgebildet.

2. FEUERWEHRN IM EINZUGSBEREICH

Die im Bereich anséssigen Feuerwehren sind Freiwillige Feuerwehr im Sinne des 00.
Feuerwehrgesetzes und unterliegen hinsichtlich ihrer Ausriistung der Gefahrenabwehr- und
Entwicklungsplanung, welche alle zehn Jahre durchgefiihrt wird. Aus heutiger Sicht ist nicht davon
auszugehen, dass in den nachsten 10 Jahren, die gegenstandlichen Gerate bzw. Fahrzeuge der
Feuerwehr nicht mehr zur Verfiigung stehen.

Es kann seitens der Feuerwehr jedoch weder die uneingeschrankte noch die dauerhafte
Verfligbarkeit der Rettungsmittel und Einsatzmittel zugesichert werden, sondern lediglich das
Vorhandensein und die Einsetzbarkeit dieser Gerate gemal} den vorliegenden Planen bestatigt
werden.

2.1. Feuerwehren des Pflichtbereiches

Feuerwehren Mitglieder Aktiv
FF Neukirchen 79
FF Mitternberg 49
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2.2. Benachbarte offentliche Feuerwehren

Name Distanz (Luftlinie)
FF Ranshofen ~2400m
FF Schwand ~5000m
FF Braunau ~5600m

2.3. Beurteilung aus Sicht des Pflichtbereiches

Die folgenden Beurteilungen und Feststellungen sind jeweils aus der Sicht der dienstfiihrenden

Feuerwehr durchgefiihrt. Auerdem wurde eine Abstimmung mit dem angrenzenden Pflichtbereich
Braunau durchgefiihrt. Die Einbeziehung des angrenzenden Pflichtbereiches wurde insbesondere
durch resultierende Schutzzonen welche die Gemeindegrenzen (iberschreiten notwendig (Siehe

Lagekarte Detail mit Schutzzonen).
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3. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM VORHABEN

Die 2 geplanten WEA befinden sich im Lachforst an der nérdlichen Grenze der Gemeinde Neukirchen.
Die exakten Standorte sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht final und kénnen minimal variieren. Der
Genaue Typ des eingesetzten Lieferanten ist nach Riicksprache mit dem Betreiber ebenfalls nicht
final festgelegt. Aktuell ist eine VESTAS - V172 Klasse angedacht.

Nach jetzigem Stand der Vorplanungen ist eine Nabenh6he von 200m sowie einem
Rotordurchmesser von 185m vorgesehen. Dies ergibt eine Gesamthdhe 292,5m (Boden zu
Rotorblattspitze bei 90° Vertikalausrichtung).

Gesamthohe
bis 293 m

Nabenhohe
bis 200 m

Rotordurchmesser
bis 185 m

L

Abmessung moderner
Windkraftanlagen
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3.1. Standort der Windkraftanlgen innerhalb der Gmeinde

A

Abbildung 1 - Lage der Windkraftanlagen (inkl. Schutzzone mit 500m Radius)
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Abbildung 2 — Lagedetail der Windkraftanlagen (Quelle: Betreiber)
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4, ZUFAHRTEN UND ERREICHBARKEIT

Fir die Feuerwehren ist eine uneingeschrankte Zufahrt zu den Anlagen notwendig.

Die Anfahrt zu den WEA erfolgt im Anlassfall vom Feuerwehrhaus Neukirchen im Ortsgebiet

Neukirchen an der Enknach.

Die zu verwendenden Zufahrtswege und sinngemaR die Anlagenstandorte (insbesondere in der

Endanfahrt im Lachforst) missen folgende Kriterien erfillen.

e Breite mindestens 3,5m

e Durchfahrtshohe mindestens 4,0m

e Tragfadhigkeit mindestens 16 Tonnen

e Kurvenradien geeignet fir GroRfahrzeuge

e Aufstell- und Wendemaoglichkeiten mindestens 12x12m

e Ganzjahrige uneingeschrankte Befahrbarkeit

e Eindeutige Kennzeichnung fiir Einsatzkrafte fiir Zufahrts- und Standplatze
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4.1. Afahswe Feerwehr zur WEA LF-01 ~7400m _
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4.2, Anfahrtsg Feuerwehr zur WEA LF-02 ~ 5600
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5. WINDKRAFTANLAGEN AUS EINSATZTAKTISCHER SICHT

Mangels effektiver Erfahrungswerte im naheren Umfeld und fehlender klarer Richtlinien (TRVB 161N
in Vorbereitung) sind die folgenden Feststellungen eine Verdichtung verfigbarer Informationen zum
Thema Windkraftanlagen aus Sicht der Feuerwehr.

Diese sind vorwiegend aus dem Bereich Niederdsterreich (Vgl. Richtline des Niederdsterreichischen
Landesfeuerwehrkommando 08/2015) sowie aus dem Nachbarland Deutschland vom DFV (Deutscher
Feuerwehrverband).

Bedingt dadurch stellen die folgenden Informationen und Einschatzungen zum jetzigen Zeitpunkt
keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Generell ist festzuhalten, dass im weiteren Projektverlauf eine enge Abstimmung mit dem Betreiber
Gber die konkret moglichen Hilfeleistungen und den einsatztaktischen Grundsatzen dabei notwendig
sind. Insbesondere die Erstellung objektspezifischer Sonderalarmplane erscheint aus jetziger Sicht
sinnvoll.

Nach Riicksprache mit dem Projektentwickler gilt generell:

Ein direktes Betreten der WEA LF-01 und LF-02 oder aktiver Sicherheitszonen (z.B. Eiswurfzone) ist
erst nach Freigabe des Miihlenwartes vor Ort unter der MaRRgabe der notwendigen
SicherheitsmaRnahmen zuldssig. Dies gilt auch bei Brianden IN den WEA oder Branden die bereits
durch ein automatisiertes Loschsystem geloscht wurden (Kontrollaktivitdten).

Abstimmungen im weiteren Projektverlauf:
e Gemeinsame Definition der konkreten Aufgaben im Anlassfall
e Genaue Alarmierungswege / erforderliche Informationen
e Erstellung der FW Einsatzplane mit Lageplanen, Zufahrten, Schaltstellen, Not-Aus, ...
e Erreichbarkeit und Verfiligbarkeit des lokales Betreiberpersonals (Mihlenwart)
e Betreiberseitige Notrufnummern, 24/7 erreichbar
e Uneingeschrankter Zugang zum Nahbereich der Anlagen (ohne direkten Zugang zu den
Anlagen)
e Ausfihrung und Positionierung der Léschwasserbevorratung
e Eindeutige Beschilderung der Anlagen, Anfahrtswegen, Eiswurfzonen, Sicherheitszonen
e RegelmilRige Unterweisungen

5.1. Schutzziele

Die Schutzziele werden von der Gefahr, die von einer WEA ausgeht und ihrer Einwirkung auf die
Umgebung mit folgender Reihenfolge betrachtet:
e Personenschutz
e Sicherheit der Einsatzkrafte
e Sachwertschutz im Brandfall
o Der WEA
O Der Umgebung der WEA (Wald)

File: WEA_Neukirchen an der Enknach_BR_v1.0.docx
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5.2. Einsatz und Gefahrenszenarien

Bei den folgenden Einsatzszenarien wird auf die mdglichen Hilfeleistungen eingegangen. Mangels
offizieller Daten und Vorgaben stellt diese Auflistung und die resultierende Bewertung lediglich die
subjektive Einschatzung des Verfassers dar.

Die Risikobewertung wird aus Sicht von den WEA in das Umfeld betrachtet. Das Schadensausmal der
eigentlichen WEA wird in dieser Stellungnahme nicht bericksichtigt.

Die Bewertung des Risikos ergibt sich durch die Betrachtung des potentiellen Schadensausmalles in
Kombination mit der Eintrittswahrscheinlichkeit. Zur Darstellung wird ein Risikograph verwendet.
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5.2.1. Brand

5.2.1.1. Brand im Gondelbereich

Brande im Bereich der Gondel kénnen und werden nicht aktiv bekampft werden. Durch die Hohe der
Gondel ist dies einsatztechnisch nicht méglich. Im Anlassfall erfolgt eine Sicherung des Umfeldes.
Sollten im Maschinenhaus oder im Turm Personen vor Ort sein konnen und werden keine
Rettungsaktionen durchgefiihrt werden. Die Evakuierung im Anlassfall obliegt dem Betreiber und
dem Betriebspersonal.

Durch die Gefahr von herabfallenden Teilen (Rotorblatter, Trimmer, brennende Teile, ...) ist eine
Schutzzone um die Windkraftanlage zu definieren und eindeutig auszuweisen. Diese Schutzzone
entspricht dem Faktor 2,5 der Nabenhd6he der Anlage. Folglich werden im Umkreis von 500m um den
Turm keine Aktivitaten zur aktiven Brandbekdampfung durchgefiihrt (bei starkem Wind potentiell
mehr fir Triimmerschatten).

Durch die Schutzzone innerhalb des Waldes von 500m ergibt sich eine Flache von 78,5 ha je WEA
an denen keine aktive Brandbekdampfung durchgefiihrt werden kann. Durch die
Anlagenpositionierungen im Lachforst ergibt sich dadurch ein Risiko eines groBeren, potentiell
unkontrollierten Waldbrandes!

Einschatzung:

Sehr
wahrscheinlich

Sehr

Wahrscheinlichkeit unwahrscheinlich

Wahrscheinlich | Unwahrscheinlich

Fatalitat

Schwerwiegend
Schweregrad |
Geringflagig

Unwesentlich Mittel Niedrig Niedrig
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5.2.1.2. Brand im Turmbereich
Brande im Bereich des Turmes auf Basisniveau kénnen potentiell aktiv bekampft werden. Unter der

MaRgabe der Schutzziele und deren Prioritaten erfolgt die Brandbekdmpfung im Turmbereich sowie
potentiell unter dem Grundplateau fiir die Transformatoren der Anlage sowie dem Umfeld der WEA.
Eine hohe Prioritat besitzt die Verhinderung der Ausbreitung (Umfeld sowie im Turm aufsteigend
zum Maschinenhaus).

Sollte ein Ubergreifen des Brandes vom unteren Turmbereich in den oberen Gondelbereich nicht
vermieden werden kénnen (Keine Brandabschnitte, Kamineffekte,...) ist von einem Riickzug der
eingesetzten Krafte im Sinne “5.2.1.1 - Brand im Gondelbereich” auszugehen.

Nach Recherchen und Informationen des Deutschen Feuerwehrverbandes handelt es sich bei
Branden im Turmbereich auf Bodenniveau im Zusammenhang mit Transformatoren um den 2.
haufigsten Anlassfall fir Feuerwehreinsétze im Brandkontext.

Einschatzung:

Sehr
wahrscheinlich

Sehr

Wahrscheinlichkeit unwahrscheinlich

Wahrscheinlich | Unwahrscheinlich

Fatalitat

Schwerwiegend Mittel
Schweregrad
Geringfiigig Mittel

Unwesentlich Mittel Niedrig Niedrig

File: 'WEA_Neukirchen an der Enknach_BR_v1.0.docx




Freiwillige Feuerwehr Neukirchen Seite 16/28

FREIWILLIGE Florianistrasse 8, 5145 Neukirchen a. d. E. |z 10
FEUERWEHR
NEUKIRCHEN Datum 02.09.2025

Stellungnahme Umwidmungsverfahren
,Windenergieanlagen im Lachforst*

Zeichen A. Schreierer

5.2.1.3. Bréande die durch automatisierte Lé6schanlagen bekampft werden
Nach Riicksprache mit dem Betreiber wird festgehalten das automatische Léschanlagen in den WEA

verbaut werden. Unter der Annahme, dass diese ErstmaRnahmen erfolgreich sind gehen wir aktuell
von anschlieBend notwendigen Kontroll- und Sicherungsarbeiten aus. Diese Aktivitaten werden
generell nur auf Bodenniveau und marginal dariiber ausgefiihrt. Insbesondere ist der Fokus auf dem
Schutz des Umfeldes.

Einschatzung:

Sehr
wahrscheinlich

Sehr
unwahrscheinlich

Wahrscheinlichkeit Wabhrscheinlich | Unwahrscheinlich

Fatalitat
Schwerwiegend Mittel
Schweregrad |

Geringflgig Mittel Mittel

Unwesentlich Mittel Niedrig
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5.2.1.4. Brédnde Des Umfeldes (Waldbrand)
Im Falle eines Waldbrandes unabhangig von der WEA beziehungsweise in Richtung WEA wird

standardisiert eine Waldbrandbekampfung durch die 6ffentlichen Feuerwehren durchgefiihrt.
Im ndaheren Umfeld um die Anlage werden keine gesonderten Tatigkeiten durchgefiihrt. Erst bei
Ubergriff auf die Anlage kénnen die vorangehenden Betrachtungen in Kraft treten.

Einschatzung:

Sehr
wahrscheinlich

Sehr
unwahrscheinlich

Wahrscheinlichkeit Wabhrscheinlich | Unwahrscheinlich

Fatalitat

Schwerwiegend Mittel
Schweregrad |
Geringfiigig Mittel Mittel

Unwesentlich Mittel Niedrig Niedrig
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5.2.2. Technische Einsatze / Hilfeleistungen
Fir samtliche technischen Einsatze gilt der Grundsatz, dass seitens der 6ffentlichen Feuerwehren

keine Hilfeleistungen in einem Gefahrdungsbereich durchgefiihrt werden kénnen. Maximal kann der
Gefahrdungsbereich groRflachig abgesperrt werden.

Die Selbstrettung der Mitarbeiter im Falle von Unfallen bei Wartungen im Maschinenhaus oder am
Weg zum bzw. vom Maschinenhaus hat der Anlagenbetreiber zu gewahrleisten. Seitens der
Feuerwehren kann im Zusammenhang mit der Nabenhéhe der geplanten Anlage keine Hilfeleistung
ermoglicht werden. Dies gilt nicht nur fir die 6rtlich ansassigen Feuerwehren, sondern nach
Riicksprache auch fiir die Spezialkrafte der Hohenrettung am Stiitzpunkt Braunau am Inn.

Einschatzung:

Sehr
wahrscheinlich

Sehr
unwahrscheinlich

Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlich | Unwahrscheinlich

Fatalitat

Schwerwiegend Mittel

Schweregrad |

Geringfligig Mittel Mittel

Unwesentlich
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5.2.3. Umweltgefahrdung
In den verschiedenen Quellen zu WEA werden als potentielle Umweltgefahrlich folgende Umstande

erwahnt. Betriebsmittel der Generatoren bzw. Getriebe, Ole in Transformatoren, Léschschaum oder
Netzmittel bei Eindammungen, Kontamination bei Mechanischer Zerstérung der Rotorblatter.

Fur diese Punkte kann keine Hilfeleistung geboten werden. Die erforderlichen MaRnahmen im
Lachforst innerhalb des Grundwasser - Schongebietes Lachforst obliegt dem Betreiber. Wir gehen
davon aus, dass eine Detailbetrachtung im Projektverlauf mit der Wasserrechtsbehérde Braunau
erfolgen wird.

Einschatzung:

Sehr
wahrscheinlich

Sehr

Wahrscheinlichkeit unwahrscheinlich

Wahrscheinlich | Unwahrscheinlich

Fatalitat Mittel

Schwerwiegend Mittel Mittel
Schweregrad |
Geringflgig Mittel
Unwesentlich

Niedrig Niedrig

5.2.4. Weitere Potentielle Einsatzindikationen
Alle weiteren Einsatzindikationen die potentiell auftreten konnen werden aktuell nicht betrachtet.

Wir gehen davon aus, dass potentiell fehlende Szenarien in der obigen Betrachtung im weiteren
Projektverlauf mit uns geklart und die méglichen Hilfeleistungen abgestimmt werden. Unter allen
Umstanden gilt der Grundsatz, dass kein Betreten der inneren Anlagenteile ohne die Abstimmung /
Freigabe des Miihlenwartes erfolgen darf.
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6. LOSCHWASSERVERSORGUNG AKTUELL

In diesem Kapitel wird die aktuell vorhandene Léschwassersituation dargestellt.

Durch die exponierte Lage wird die Situation jeweils mit Stidlicher und Nordlicher Anfahrt betrachtet.
Fur die Sudliche Route ergibt sich des Weiteren eine kurze/schnelle Versorgung und eine gesicherte
Versorgung (Enknach als Entnahmestelle).

Fir die Anfahrt aus nordlicher Richtung wird lediglich die gesicherte Versorgung betrachtet (ebenfalls
Enknach als Entnahmestelle). Der Grund dieser Betrachtung liegt darin, dass im direkten Bereich des
Reiterhofes Hofinger keine Loschwasserversorgung vorliegt.

Fir die Berechnung der Leitungslangen ist eine Langenreserve von 5% hinterlegt
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6.1. Loschwasserversorgung WEA LF-01

6.1.1. Distanz-Optimiert Anfahrt Siid ~ 2650m

Forderleistung /Leitung: 800 I/min Leitungs-Ausgangsdruck: 7,12 bar Leitungslange: 2.634,27 m

Pumpen-Eingangsdruck: 1.5 bar Pumpen-Ausgangsdruck: 8 bar Hohenunterschied:-7,89 m

Schlauchlange: 20m Schlauchanzahl: 143 Berechnungsreserve: 5% wW .sser
Pumpenanzahl: 5 Schlduche nach letzter Pumpe: 5 Karte.
Erstellt: 20.08.2025 Letzte Anderung: 24.08.2025 Projekt: 00108

Beschreibung: Hohenprofil (Datenquelle: Land Oberdsterreich - data.ooe.gv.at)

m
394

392
390
388
386
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6.1.2. Gesicherte Versorgung Anfahrt Siid ~ 3650m

Forderleistung/Leitung: 800 [/min Leitungs-Ausgangsdruck: 3,23 bar Leitungslange:3.628,43 m
Pumpen-Eingangsdruck: 1.5 bar Pumpen-Ausgangsdruck: 8 bar Hohenunterschied: -6,89 m
Schlauchldnge: 20m Schlauchanzahl: 196 Berechnungsreserve: 5% w ?Ser
Pumpenanzahl: 6 Schlduche nach letzter Pumpe: 26 Karte.
Erstellt: 20.08.2025 Letzte Anderung: 25.08.2025 Projekt: 00108
Beschreibung: Hohenprofil (Datenquelle: Land Oberosterreich - data.ooe.gv.at)
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6.1.3. Gesicherte Versorgung Anfahrt Nord ~ 1950m

Forderleistung/Leitung: 800 l/min Leitungs-Ausgangsdruck: 7,22 bar Leitungsldnge: 1.947,32 m

Pumpen-Eingangsdruck: 1.5 bar Pumpen-Ausgangsdruck: 8 bar Hohenunterschied: -0,51 m

Schlauchlénge: 20m Schlauchanzahl: 105 Berechnungsreserve: 5%

Pumpenanzahl: 4 Schlduche nach letzter Pumpe: 4

Erstellt: 24.08.2025 Letzte Anderung: 25.08.2025 Projekt: 00108

Beschreibung: Hohenprofil (Datenquelle: Land Oberdsterreich - data.coe.gv.at)
m
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6.2. Loschwasserversorgung WEA LF-02

6.2.1. Distanz-Optimiert Anfahrt Siid ~ 1500m

Fdrderleistung /Leitung: 800 |/min Leitungs-Ausgangsdruck: 5,76 bar Leitungsldnge: 1.471,19 m
Pumpen-Eingangsdruck: 1.5 bar Pumpen-Ausgangsdruck: 8 bar Hohe nunterschied: -4,69 m
Schlauchlange: 20m Schlauchanzahl: 80 Berechnungsreserve: 5%
Pumpenanzahl: 3 Schlduche nach letzter Pumpe: 12

Erstellt: 20.08.2025 Letzte Anderung: 25.08.2025 Projekt: 00108

Beschreibung:

File:

Hohenprofil (Datenquelle: Land Oberosterreich - data.ooe.gv.at)
m. 395
394
393
392
391
390
389
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6.2.2. Gesicherte Versorgung Anfahrt Siid ~ 2400m

Forderleistung /Leitung: 800 |/min Leitungs-Ausgangsdruck: 2,65 bar Leitungslange: 2.415,46 m
Pumpen-Eingangsdruck: 1.5 bar Pumpen-Ausgangsdruck: 8 bar Hohenunterschied: -3,66 m E: E
Schlauchldnge: 20m Schlauchanzahl: 130 Berechnungsreserve: 5% w Pser ;:-

EI£. e

Pumpenanzahl: 4 Schlauche nachletzter Pumpe: 29 Karte.
Erstellt: 20.08.2025 Letzte Anderung: 25.08.2025 Projekt: 00108
Beschreibung: Hohenprofil (Datenquelle: Land Oberdsterreich - data.ooe.gv.at)
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6.2.3. Gesicherte Versorgung Anfahrt Nord ~ 2250m

Forderleistung /Leitung: 800 /min Leitungs-Ausgangsdruck: 3,76 bar Leitungslange: 2.239,24 m

Pumpen-Eingangsdruck: 1.5 bar Pumpen-Ausgangsdruck: 8 bar Hohenunterschied:2,17 m

Schlauchlange: 20m Schlauchanzahl: 122 Berechnungsreserve: 5%

Pumpenanzahl: 4 Schlduche nach letzter Pumpe: 22

Erstellt: 24.08.2025 Letzte Anderung: 25.08.2025 Projekt: 00108

Beschreibung: Hohenprofil (Datenquelle: Land Oberosterreich - data.ooe.gv.at)
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7.

ANFORDERUNGEN AN DEN BETREIBER

Um die Vorgaben der Schadensabwehr zu erméglichen, werden in Abstimmung mit dem Landes-

Feuerwehrkommando 0O folgende MaRRnahmen als erforderlich erachtet.

7.1. Dauerhafte Anforderungen

Einbau von allen moglichen Brandfriiherkennungen samt Weiterleitung, Alarmierung
interner und externer Krafte

Wegen der Lage im Waldgebiet und der Unerreichbarkeit im Ernstfall: Einbau aller
technischen Moglichkeiten, um Entstehungsbrande automatisch zu I6schen (Léschanlagen)
Entsprechende Erste und Erweiterte Loschhilfe

Léschwasserversorgung: 800 I/min fiir 2 Stunden max. 800 Meter entfernt. (NO-Richtlinie nur
500 Meter!). Durch die exponierte Lage im Waldgebiet Nord und Sudseitig.

Entsprechende Alarmpldne bzw. Einsatzunterlagen zur Verfligung stellen

Organisatorische MaRnahmen wie Brandschutzordnung, Freigabeverfahren, etc.
Entsprechende freigehaltene und dauerhaft fiir LKW freigeschnittene Zufahrtsstraflen mit
Ausweichen und Umkehrplatzen. Bei eventuellen Schranken und Absperrungen:
Moglichkeiten, um mit dem Feuerwehreinheitsschlissel sperren zu kénnen. Beschriftung und
Kennzeichnung der Zufahrten.

Kennzeichnung vor Ort der ~250m Sicherheitszone ,Eiswurf” mit Anzeige Aktiv / Inaktiv
Kennzeichnung vor Ort der ~500m Sicherheitszone ,,Gondelbrand”

gemeinsame Begehungen bzw. Ubungen

Erstellung Sonderalarmplane und laufende Evaluierung

7.2. Wahrend der Bauphase

File:

schon vorher entsprechende Léschwasserversorgungen vorsehen (mind. 50 m? Inhalt; auch
mobil moglich)

entsprechende Lotsenpunkte und Baualarmplédne zur richtigen Alarmierung der richtigen
Einsatzkrafte, in Abstimmung mit den oOrtlichen Einsatzkraften und den
notrufentgegennehmenden Stellen.

Unterweisung und Information der zustdndigen Feuerwehr durch den Betreiber wahrend der
Bauabschnitte
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8. FREIGABE

HBI Alexander Schreierer

Ersteller: (Pflichtbereichskommandant Neukirchen)

9. QUELLEN/BEILAGE-VERZEICHNIS

Verstandigung der Gemeinde Neukirchen a. d. Enknach (Keine Beilage)
Merkblatt / Richtline ,,Windenergieanlagen” des Niederdsterreichischen
Landesfeuerwehrverbandes

Vorentwurf TRVB 161 N Windenergieanlagen (Keine Beilage)

DFV Fachempfehlung ,Einsatzstrategien an Windenergieanlagen”
Wasserkarte Info: Aktuelle Betrachtung der Léschwasserversorgung
Windkraft-Info fiir Feuerwehren (Okostrom AG, Juli 2025)

o u bk w
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